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El presente documento tiene como 
finalidad la mejora de la estabilidad en 
Sistemas Eléctricos de Distribución (DS) 
mediante la utilización de Sistemas 
Coordinados de carga y descarga de las 
baterías de los Vehículos Eléctricos (EV) 
como fuentes de inyección de energía 
reemplazando a la energía producida por 
las Generadoras Térmicas, para satisfacer 
las necesidades de la demanda, 
maximizando la eficiencia y minimizando 
la utilización de recursos energéticos en 
horas consideradas picos. Esto se lo realiza 
mediante la aplicación de la Lógica Difusa 
(FL) definiendo los posibles estados de 
operación del DS, determinando un 
Escenario Optimo para: tiempos de carga 
de los EV, tiempos de uso de los EV, carga 
a Inyectarse al DS. 
El estudio se respalda mediante la 
simulación matemática en el software 
MATLAB y su Fuzzy Toolbox permitiendo 
analizar y posteriormente optimizar la 
entrega de energía eléctrica al DS, 
sustentando los casos de estudio tratados en 
el presente documento, probando los 
resultados de estabilidad y factibilidad en el 
sistema.  
 
Palabras Clave: Autos Eléctricos, 
Estabilidad, Inyección de Energía, 
Sistemas Eléctricos de Distribución, 
Lógica Difusa. 
The purpose of this document is to improve 
stability in Electrical Distribution Systems 
(DS) through the use of Electric Vehicle (EV) 
batteries charging and discharging systems as 
sources of energy injection that replace the 
energy produced by Thermal Generators, to 
satisfy the needs of the demand, maximizing 
the efficiency and minimizing the use of 
resources in peak hours. This is done through 
the application of the Fuzzy Logic (FL) that 
defines the possible states of the operation, 
determining an optimal scenario for: loading 
times of the EV, times of use of the EV and 
loading a DS of Injection. 
The study is supported by mathematical 
simulation in the software MATLAB and its 
fuzzy toolbox, allowing to analyze and 
subsequently optimize the delivery of 
electrical energy to DS, supporting the case 
studies discussed in this paper, testing the 
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La fiabilidad de la fuente de alimentación 
no sólo depende de la estructura del DS, 
sino también de los demás elementos y 
partes que componen el Sistema Eléctrico 
de Potencia (SEP), siendo que en el DS es 
donde se observan los cambios bruscos 
generados por la Demanda en base al 
aumento de la utilización de recursos 
energéticos y la creación de aparatos de 
energía inteligente. Los DS de energía 
están experimentando una transición de 
sus actuales redes pasivas a redes activas, 
lo que desafía a los operadores de DS en 
muchos aspectos de gestión de energía y 
control de sistemas. Los sistemas de 
alimentación de Corriente Alterna (CA) 
tienen que equilibrar continuamente la 
generación y el consumo para mantener 
una estabilidad en el sistema. Los 
desajustes entre la electricidad generada y 
consumida tienen que compensarse 
mediante servicios auxiliares, 
generalmente provistos por centrales 
eléctricas convencionales. Sin embargo, 
los recientes desarrollos en la distribución 
de energía y la automatización permitirán 
que algunos de esos servicios sean 
provistos por el DS conectado con los 
EV’s. Para el efecto se propone una 
estrategia de control a corto plazo para los 
DS de energía activa con el propósito de 
estabilizar el sistema y satisfacer la 
Demanda de energía eléctrica. [1][2][3] 
Con el uso a gran escala de los EV’s, el 
impacto de la carga de las baterías en el DS 
va a incrementarse en el futuro, la 
estabilidad de tensión en la red con los 
EV’s integrados es cada vez más 
preocupante por el impacto que pueda 
conllevar, debido a los problemas de 
abastecimiento de energía como por los 
posibles cortes de energía.[4][5]  
La energía almacenada en las baterías de 
los EV’s es una posible solución a la 
demanda de energía eléctrica, para lo cual 
se analiza el mecanismo de estabilidad del 
DS con el EV a gran escala, y se propone 
el modelo de factibilidad de la 
implementación de los EV’s en el DS. Los 
EV’s son modelados como sistemas de 
almacenamiento de energía bajo 
estrategias de carga para reducir los costos 
por la carga de las baterías y el pico de 
consumo, de tal forma que garantice el 
funcionamiento seguro del DS 
independientemente del número de EV’s 
conectados a dicho sistema. Estas 
estrategias se basan en la interrupción de 
la carga de las baterías del EV, utilizando 
un Controlador de Lógica Difusa se 
evaluará  la Batería de cada vehículo en el 
nivel de carga y descarga del 
sistema.[6][7][8]  
Considerando que las baterías de los EV’s 
están diseñadas para cargar y descargar 
sobre una base de restricciones mínimas 
estimadas en porcentaje del total de carga, 
el estado mínimo de carga, la tasa de carga 
base y el consumo usuario son valores de 
energía que el usuario utiliza para su 
movilización en sus labores cotidianas, 
quedando un remanente que es el 
aprovechable por parte del DS. Con base a 
un modelo de colaboración entre el usuario 
y el Centro de Control se establecen 
acuerdos para acoplar el EV al DS con la 
única finalidad de maximizar la eficiencia 
del SEP, como se muestra en la Figura 1. 
El Centro de Control propuesto maneja a 
la perfección todas las solicitudes de carga 
/ descarga de los propietarios de los EV’s 
con diferentes opciones y, al mismo 
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tiempo, tiene en cuenta los límites de 
demanda de potencia y generación de 
potencia de la red de CA para evitar sub-
tensión, sobretensión y problemas de flujo 
de potencia inversa. Durante las horas 
punta, los EV’s gestionan las fluctuaciones 
de tensión descargando su energía 
almacenada de nuevo a la red. Este flujo 
bidireccional de energía se utiliza para 
atender los problemas de cantidad de 
energía. Además de ello, se ha diseñado un 
Controlador de Lógica Difusa (FLC) para 
regular el flujo de potencia entre el DS y 
las baterías de los EV’s, simulándose 
varios escenarios de intercambio de 
energía para demostrar la estabilidad del 
DS.[9][10][11][12][13] 
Mediante la estrategia de gestión de 
energía basado en FLC se estabiliza el 
comportamiento de la carga / descarga de 
la batería con el DS, en el cual se incluye 
un modelo de degradación de la duración 
de la batería para desarrollar la relación 
entre el comportamiento de las baterías 
con el DS y su impacto.[14][15] 
Para el proceso de diseño se toma en 
cuenta el DS de energía capturando las 
interacciones entre los distintos tipos de 
centrales de energía (Generación de 
Energía Hidráulica y Generación de 
Energía Térmica) y las baterías de los 
EV’s, con una Demanda equivalente. En 
cada una de las etapas, se determina como 
parte de estudio un sistema ideal de carga 
y descarga, sin perdidas, desde el inversor 
de voltaje Corriente Continua (CC) a CA 
multiterminal, un armónico del DS de cero 
(THD) basados en estimaciones de un 
FLC. La optimización proporciona un 
perfil de capacidad de energía y tiempo 
óptimo de estabilidad del DS.[16][17][18]
 
 
Figura 1. EV´s conectados al DS. (Usuario / Centro de Control)
Los EV’s son sistemas electromecánicos 
complejos descritos por modelos no 
lineales y por lo tanto su diseño y análisis 
de control no es una tarea fácil. En el 
presente trabajo, el FLC se utiliza y 
examina a través de extensas 
simulaciones, para analizar y asegurar la 
estabilidad del sistema y como principal 
contribución, realizar un análisis no lineal 
basado en modelos. Particularmente, se 
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demuestra que para todo el sistema del EV, 
la propiedad de estabilidad con el DS es 
válida con respecto a entradas externas 
arbitrarias.[19] 
A continuación, se detalla de manera 
general, la estructura del  artículo. En la 
Sección II se presenta la Generación 
Distribuida en el Sistema de Distribución, 
en la Sección III se describe la formulación 
matemática de la Lógica Difusa con el 
V2G (por sus siglas en inglés Vehicle to 
Grid) y la Lógica Difusa en el Sistema de 
Distribución, en la Sección IV se presenta 
el Algoritmo de Optimización, en la 
Sección V se presenta un análisis de los 
resultados, en la Sección VI se presentan 
las conclusiones y por último en la sección 
VII se encuentra la Bibliografía. 
 
2. Generación Distribuida en el 
Sistema de Distribución 
 
La Generación Distribuida (DG) se puede 
definir como unidades de generación a 
pequeña escala que son conectadas al DS; 
por otro lado, según el Instituto de 
Investigación de la Energía Eléctrica 
(EPRI por sus siglas en inglés), la DG se 
define como generación a partir de algunos 
kilovatios hasta 50 MW. Las tecnologías 
de la DG incluyen los recursos renovables, 
como la fotovoltaica, el viento, las micro 
turbinas, las turbinas de gas de combustión 
y las pilas de combustible incluido el EV 
dentro de estas últimas. La introducción de 
la DG en el DS podría afectar las 
condiciones de tensión y el flujo de 
potencia al cliente. Estos impactos pueden 
ser positivos o negativos para el sistema 
dependiendo del tamaño y las 
características de la fuente de energía 
distribuida, el dispositivo electrónico de 
potencia, las configuraciones de red, el 
nivel de voltaje en el punto de conexión y 
la capacidad del DS respecto al consumo 
de carga. Para resolver dichos problemas 
del DS con una mayor precisión se plantea 
el desarrollo y la construcción de modelos 
para los componentes, bases de datos, y el 
desarrollo de programas como 
primordiales. De la informática y la 
inteligencia artificial nacen los sistemas 
multi-agente de enfoque aplicados en la 
planificación, control de procesos, redes 
de comunicación y sistemas concurrentes. 
Los modelos multi-agentes están 
orientados hacia interacciones, fenómenos 
colaborativos y autonomía.[20][21][22] 
La mejora del comportamiento operativo 
de los DS bajo la participación de los 
sistemas de almacenamiento es uno de los 
desafíos actuales en la industria del 
sistema eléctrico. Con los avances actuales 
en las redes inteligentes, la evaluación del 
comportamiento operativo, además de la 
calidad de la entrega de potencia, 
estabilidad y minimización de la red son 
resultados tangibles que se aprecian en los 
DS como el vínculo final entre el Sistema 
de Suministro de Energía y los 
Consumidores, por lo tanto, con el fin de 
comprender su comportamiento en 
presencia de la DG, es crucial tener 
herramientas de análisis de operación 
precisa. Finalmente, la integración de la 
potencia de la DG en DS debe satisfacer 
ciertos requisitos como la estabilidad de 
voltaje, los límites de corriente y los 
requisitos de potencia reactiva, que son de 
gran importancia para el funcionamiento 
seguro del DS.[23][24] 
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2.1. V2G en la Generación Distribuida 
 
Se considera que además de proporcionar 
energía para la propulsión, las baterías de 
los EV’s se pueden utilizar para servicios 
auxiliares, tales como soporte de voltaje, 
regulación de frecuencia, pico de afeitado 
y soporte de potencia reactiva; la 
obtención de dichos servicios, requieren 
cargadores de baterías bidireccionales para 
permitir el intercambio de energía entre el 
DS y los EV’s. En la mayoría de las 
topologías propuestas, las baterías se 
interconectan con la red de alimentación 
de corriente alterna a través de 
convertidores de potencia bidireccionales, 
es decir, cargadores de batería, que 
permiten el intercambio de energía con la 
red. Los nuevos desarrollos en baterías y 
cargadores de baterías están resolviendo 
gradualmente el corto rango de operación 
y el largo tiempo de carga de la 
batería.[25][26] 
La carga conductora y la carga inductiva 
(también conocida como carga 
inalámbrica) son los más comunes, en el 
presente documento se tratará únicamente 
de la Carga Conductora y sus 
subdivisiones, debido a sus beneficios para 
el usuario y el Centro de Control: Carga 
Conductora Alterna en CA, pertenecen a la 
carga lenta, a menudo se localiza en el 
hogar y el estacionamiento de fábrica. 
Carga Conductora Directa en CD, 
pertenecen a la carga rápida, comúnmente 
se encuentra en la estación de 
estacionamiento de la calle al aire libre y 
la estación de recarga eléctrica pública, lo 
que toma alrededor de media hora (aún 
más rápido) para cargar un EV y aplica 
electrónica de conversión. El Vehículo 
Eléctrico en su evolución y con miras a un 
futuro y por su capacidad de integrarse a la 
red eléctrica en adelante será llamado 
V2G.[27][28][29][30] 
Las baterías en los V2G pueden 
proporcionar energía a la red o tomar 
energía de la rejilla para cargar las baterías 
de los vehículos. Por lo tanto, la cantidad 
de potencia que fluye en cualquier 
dirección puede ajustarse a un cierto valor 
preestablecido, mientras que un 
rectificador controla y regula los niveles 
de voltaje, mantiene el equilibrio de 
potencia, ya que es libre de suministrar 
cualquier potencia que se necesite a la red 
de DC.[31][32][33][34][35] 
 
3. Lógica Difusa 
 
Inteligencia Artificial es la interpretación de 
la información de conocimiento humano en 
datos de conjuntos para realizar 
procedimientos de automatización. La DG 
basada en la FL permite tener un acceso a la 
información del V2G y de los factores que 
intervienen en el mismo, para definir la 
eficiencia de la Batería y el aporte al DS. 
3.1. Desarrollo del Modelamiento 
Matemático Lógica Difusa en los V2G 
 
Un estudio de la Eficiencia de la Carga de la 
Batería, está dada por múltiples factores que 
intervienen al momento del uso del V2G, de 
los cuales se han formado 4 grupos 
principales Descarga, Carga, Recorrido y 
Vida Útil, que se detallan a continuación:  
 
 Descarga:  
Considerada en base a una carga del 100% 
de la Batería, esta disminuye 
proporcionalmente al consumo por parte 
del usuario de los elementos eléctricos y 
electrónicos del V2G, de los cuales se 
formaron 4 subgrupos principales: 
Elementos de Mínimo Consumo (EMC), 
6 
 
Tasa de Consumo Base (TCB), Consumo 
por parte del Usuario (CU) y Sobrante de 
carga (REMANENTE), esto se puede 
visualizar en la Figura 2: 
 
 
Figura 2. Gráficas de consumo porcentual de los 
elementos eléctricos y electrónicos del EV. 
 
En la Figura 2 podemos ver las 
interacciones por segmentos de los 4 
subgrupos anteriormente mencionados: 
EMC: Consumo de todos aquellos 
elementos que están en estado de stand by, 
estos se encuentran consumiendo todo el 
tiempo (1), en una cantidad mínima a pesar 
de encontrarse el V2G apagado (2). 
 






; 5 ≤ 𝑋 ≤ 10; 
 
(2) 
TCB: Consumo de todos los elementos que 
hacen placentero al estar el usuario dentro 
del V2G, aire acondicionado, radio, luces, 
entre otros, punto creciente de consumo (3), 






; 0 ≤ 𝑋 ≤ 5; 
 
(3) 






; 15 ≤ 𝑋 ≤ 20; 
 
(5) 
CU: Consumo por parte del usuario para su 
desplazamiento de un lugar a otro, este es el 
consumo que conlleva directamente el uso 
del motor eléctrico, punto de aceleración 
mínimo (6), punto máximo de aceleración 





; 10 ≤ 𝑋 ≤ 20; 
 
(6) 






; 50 ≤ 𝑋 ≤ 60; 
 
(8) 
REMANENTE: Es el sobrante de Carga del 
cual se puede hacer uso para enlazarse al DS 
y colaborar a la Demanda, interacción de 
mínimo aprovechamiento (9), interacción 
normal de aprovechamiento (10), 






; 35 ≤ 𝑋 ≤ 50; 
 
(9) 






; 80 ≤ 𝑋 ≤ 95; 
 
(11) 
SOBRECARGA: Agregado en el sistema 
por situación de estudio referenciando al 






; 65 ≤ 𝑋 ≤ 80; 
 
(12) 




Considerada en base al tiempo que se 
necesita para completar el 100% de la 
carga de la Batería, se han tomado tres 
rangos estimados en las características del 
lugar de carga, Carga Lenta, Carga Media 
y Carga Rápida, como se puede visualizar 





Figura 3. Características de Carga de la Batería 
 
En la Figura 3 podemos observar las 
subcategorías y sus rangos de interacciones. 
Carga Lenta: es la carga que se realiza en la 
noche en el lugar de parqueadero del V2G, 
identificada mediante la interacción (14). 
 
1; 0 ≤ 𝑋 ≤ 0,5; 
 
(14) 
Carga Media: es la carga que se realiza en el 
lugar de trabajo, parqueaderos provistos en 
edificios y/u oficinas, esto se refleja 





; 0 ≤ 𝑋 ≤ 0,5; 
 
(15) 






; 1,5 ≤ 𝑋 ≤ 2; 
 
(17) 
Carga Rápida: es la carga que se realiza en 
las estaciones de carga, carga no menos a las 
3 horas y no mayor a las 8 horas, esto se 
expresa mediante las interacciones (18), 





; 0 ≤ 𝑋 ≤ 3; 
 
(18) 






; 7 ≤ 𝑋 ≤ 8; 
 
(20) 
 Recorrido:  
Estima en un tiempo en horas, durante 
todo el día, al desplazamiento total que 
realiza el usuario para satisfacer su 
necesidad de llegar de un lugar a otro y 
viceversa, se ha dividido en tres grupos 
contemplando las principales necesidades 
dentro de una ciudad, Recorrido Corto, 
Recorrido Medio y Recorrido Largo, como 
se muestra en la Figura 4. 
 
 
Figura 4. Desplazamientos que realiza el EV. 
 
Recorrido Corto: es menor o igual a los 30 
minutos y se emplea para cumplir 
necesidades mínimas de desplazamiento, 
esto se expresa mediante la interacción (21) 
en horas. 
 
1; 0 ≤ 𝑋 ≤ 0,5; 
 
(21) 
Recorrido Medio: es menor o igual a las 2 
horas y se emplea para llevar a un usuario 
promedio de su lugar de vivienda a su 
puesto de oficina (22) y retornarlo al punto 





; 0 ≤ 𝑋 ≤ 1; 
 
(22) 
1; 1 ≤ 𝑋 ≤ 2; 
 
(23) 
Recorrido Largo: es menor o igual a las 6 
horas y contempla cumplir con las mayores 
necesidades de un usuario que debe realizar 
un viaje con múltiples lugares de llegada, 
esto se expresa mediante las interacciones 







; 0 ≤ 𝑋 ≤ 2; 
 
(24) 
1; 2 ≤ 𝑋 ≤ 6; 
 
(25) 
 Vida Útil: 
Es la vida total de la Batería considerada 
en base al Fabricante promedio y del 
número de cargas y descargas máximas 
admisibles, se divide en tres grupos Uso 
Acelerado, Uso Medio y Uso Óptimo, 
como se visualiza en la Figura 5. 
 
 
Figura 5. Características de Uso de la Batería  
 
Uso Acelerado: Cuando el usuario ha 
completa el número máximo de cargas y 
descargas en un tiempo muy corto, igual o 
menor a 1 año, expresado mediante la 
interacción (26). 
 
1; 0 ≤ 𝑋 ≤ 1; 
 
(26) 
Uso Medio: Cuando el usuario ha 
completado el número máximo de cargas en 
un tiempo igual o similar a 2 años de la vida 
útil de la batería, esto se expresa mediante 





; 0 ≤ 𝑋 ≤ 1; 
 
(27) 
1; 1 ≤ 𝑋 ≤ 2; 
 
(28) 
Uso Óptimo: Cuando el usuario ha 
respetado el número de cargas y descargas 
en un tiempo igual a 4 años aprovechando al 
máximo la vida útil de la batería, las 






; 0 ≤ 𝑋 ≤ 2; 
 
(29) 
1; 2 ≤ 𝑋 ≤ 4; (30) 
3.2. Desarrollo del Modelamiento 
Matemático Lógica Difusa en el DS 
 
Un estudio de la Estabilidad del DS permite 
considerar los próximos cambios que se 
deben realizar en un futuro para llevar acabo 
el desarrollo de una ciudad o de un sector en 
lo referente a la modernización de los 
SEP’s, aquí analizaremos mediante la FL la 
implementación de la DG mediante el 
enlace de los V2G al DS para satisfacer las 
necesidades de la Demanda y reducir la 
Generación de Energía Térmica por sus 
altos costos como por sus niveles de 
contaminación. 
Existen factores que intervienen en el SEP 
directamente para satisfacer las necesidades 
de Energía Eléctrica por parte de la 
Demanda, para cumplir con la cantidad de 
Energía Eléctrica necesaria se han formado 
tres grandes grupos: Generación Hidráulica, 
Generación Térmica y V2G. 
 
 Generación Hidráulica: 
Es la generación de Energía Eléctrica 
mediante la utilización de agua, para 
situaciones del presente estudio se ha 
dividido en tres sub-grupos, Generación 
Hidráulica Baja (31), Generación 
Hidráulica Media (32) (33) y Generación 
Hidráulica Alta (34) (35), como se puede 
















; 0 ≤ 𝑋 ≤ 25; 
 
(32) 


















 Generación Térmica: 
Es la generación de Energía Eléctrica 
mediante la combustión, para dicho efecto 
se utiliza combustible fósil, carbón, gas 
natural, o diésel, para situaciones del 
presente estudio se ha dividido en tres sub-
grupos, Generación Térmica Baja (36), 
Generación Térmica Media (37) (38) y 
Generación Térmica Alta (39), como se 
observa en la Figura 7. 
 
 





























Es el aprovechamiento del remanente de 
energía eléctrica de la batería del V2G 
conectado al DS con fines de estabilizar el 
sistema y satisfacer las necesidades de 
energía eléctrica, debemos tomar en cuenta 
que los V2G están en número enésimo, para 
situaciones del presente estudio se ha 
dividido en tres sub-grupos, Energía 
Eléctrica del V2G Baja (40), Energía 
Eléctrica del V2G Media (41) (42) y Energía 
Eléctrica del V2G Alta (43), como se 



































Es la cantidad de energía eléctrica que se 
debe abastecer en un tiempo determinado, 
con los diferentes sistemas de generación, 
como se observa en la Figura 9, mediante las 
interacciones (44), (45), (46) y (47). 
 
 




























4. Algoritmo de Optimización 
 
Paso 1: Inicio 
Estudio de las Características 
independientes que influyen en la Batería 
Eléctrica del V2G y los Niveles de Energía 
por cada Generación (Hidráulica, Térmica, 
V2G) 
 
Paso 2: Ingreso a la base de datos 
Ingreso por grafica en Fuzzy Toolbox 
 
Paso 3: Ingreso de interacciones en el 
Controlador de Lógica Difusa 
 
Paso 4: Proceso de Optimización por 
máximos. 
 
Paso 5: Fin  
 
5. Análisis de Resultados 
 
5.1 Análisis de la Eficiencia de la 
Batería en los V2G 
 
En la Figura 10 de Fuzzy Toolbox de Matlab 
podemos visualizar la Eficiencia del V2G 
(%) en función de la Descarga de la Batería 
(%) vs Carga de la Batería (h), en este 
sistema se aprecia que la eficiencia del 
sistema del V2G es inversamente 
proporcional a la descarga y directamente 
proporcional a la carga, con lo cual podemos 
deducir que manteniendo un ritmo constante 
de nuestras actividades de consumo de la 
carga de la batería y evitando variaciones 
bruscas, la eficiencia es del 60% 
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aproximadamente considerando una 
descarga del 60% y una carga de 8 horas, 
siendo factible la integración al DS, 
satisfaciendo las necesidades del usuario de 
transporte y recorrido y por otro lado 
compensar la Demanda de Energía Eléctrica 
con el 40% de la carga es el valor inyectable 
al DS, el mismo que es un valor alto. 
 
 
Figura 10. Eficiencia en función de la Descarga vs 
Carga de la Batería del V2G. 
 
En la Figura 11 de Fuzzy de Toolbox, se  
aprecia que el nivel del Remanente es alto y 
aprovechable para la integración con el DS 
para satisfacer las necesidades de la 
Demanda de Energía Eléctrica en un valor 
igual al 40% el mismo que sale del 100% de 
la carga de la batería menos el consumo por 
parte del usuario del 60% referente en la 
Figura 10 de Fuzzy de Toolbox, nuestra 
eficiencia del sistema es igual o aproximada 
al 60%, en función del estudio, garantizando 
la rentabilidad para el usuario y el Centro de 
Control. Este valor es el resultado de 
considerar una Carga Lenta de la Batería, un 
Recorrido Medio a Largo, brindando una 
Vida Útil Optima como resultado. 
 
 
Figura 11. Eficiencia en función de la Descarga de la 
Batería vs Recorrido  
5.2 Análisis de la Estabilidad del 
Sistema de Distribución 
 
En la Figura 12 de Fuzzy Toolbox de Matlab 
podemos visualizar la Estabilidad del 
Sistema de Distribución (%) en función de 
la Generación Hidráulica (%) vs la 
Demanda de Energía Eléctrica (%), en este 
sistema se aprecia que con una Generación 
del 100% y una Demanda del 100%, la 
estabilidad del sistema es aproximada o 
igual al 50%, debido a las constantes de 
ingreso de los datos de cálculo, como 
perdidas en los puntos de enlace y caídas de 
tensión por distancia. 
 
 
Figura 12. Estabilidad del DS en función de la 
Demanda vs la Generación Hidráulica 
 
En el sentido de cumplir con el objetivo de 
reemplazar la Generación Térmica por la 
Energía Almacenada de los V2G, las 
características de las dos energías son 
iguales y simétricas para estudio y calculo, 
12 
 
como se puede visualizar en la Figura 13 
mediante la herramienta de Fuzzy Toolbox, 
que la estabilidad del DS es igual o 
aproximada al 70%, si se considera una 
Generación Hidráulica del 100% y una 
carga del V2G del 100%. Con esto 
garantizándose la satisfacción de la 
Demanda de Energía en todo momento. 
 
 
Figura 13. Estabilidad del Sistema de Distribución en 





La precisión en la implementación del 
Controlador de Lógica Difusa en los V2G y 
en el DS, está en la consideración de todas 
las interacciones posibles según el caso o los 
casos de estudio. Entre más casos de estudio 
se realicen dentro de un mismo proceso el 
nivel de error se reduce, permitiendo 
mejorar la estabilidad del DS al optimizar la 
forma en la que el usuario utiliza la energía 
de la batería, aprovechando el remanente de 
carga para integrarse al DS, generando 
energías renovables que pueden reemplazar 
o sustituir en gran número a la generación 
térmica de energía. 
Al optimizar el uso del V2G por parte del 
usuario permitirá al Centro de Control 
realizar planificaciones a mediano y largo 
plazo en los despachos de energía eléctrica, 
con esto el usuario se ve beneficiado 
directamente en la reducción de costos de 
producción de energía eléctrica, ya que el 
remanente de energía almacenado en la 
Batería del V2G reduce la Generación 
Térmica de Energía. 
La Eficiencia del V2G (%) en función de la 
Descarga de la Batería (%) vs Carga de la 
Batería (h) es del 60% con una descarga del 
60% y una carga de 8 horas, siendo factible 
la integración al Sistema de Distribución, 
satisfaciendo las necesidades del usuario de 
transporte y recorrido y por otro lado 
compensar la Demanda de Energía Eléctrica 
con el 40% de la carga de la batería como 
valor inyectable al sistema, el mismo que es 
un valor alto. La Estabilidad del Sistema de 
Distribución (%) en función de la 
Generación Hidráulica (%) 100% vs la 
Demanda de Energía Eléctrica (%) 100%, es 
aproximada o igual al 50%, debido a la 
constante de ingreso de los datos de cálculo, 
como perdidas en los puntos de enlace y 
caídas de tensión por distancia. En el sentido 
de cumplir con el objetivo de reemplazar la 
Generación Térmica por la Energía 
Almacenada de los V2G, las características 
de las dos energías son iguales y simétricas 
para estudio y calculo, la estabilidad del 
Sistema de Distribución es igual o 
aproximada al 70%, si se considera una 
Generación Hidráulica del 100% y una 
carga del V2G del 100%. Con esto 
garantizándose la satisfacción de la 
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7.1 Estado del Arte 
 
Mejora de la Estabilidad en Sistemas Eléctricos de Distribución mediante el uso de 
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